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Abstrak  

Motor induksi 3 fasa sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau 

industri. Kondisi dimana pabrik dalam keadaan beroperasi, memaksa motor induksi 3 fasa scraper 

conveyor yang ada di PT. Citra Sawit Lestari untuk terus memindahkan sawit hasil yang diangkut 

dari truk menuju perontok sawit. Proses ini terus berlangsung selama pabrik beroperasi. Dalam 

kondisi ini beban yang diperoleh motor induksi 3 fasa scraper conveyor berpengaruh pada kondisi 

dan kinerja motor induksi tersebut. Penelitian ini dilakukan pada motor induksi 3 fasa scraper 

conveyor menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang memungkinkan perusahaan dapat 

mengetahui penyebab dari berkurangnya kinerja motor induksi 3 fasa dan mengetahui tindakan yang 

harus dilakukan agar kinerja motor induksi 3 fasa agar tetap maksimal. Berdasarkan penelitian ini 

dapat disimpulakan bahwa perubahan beban dapat mempengaruhi kinerja motor induksi 3 fasa dan 

diperoleh nilai MAPE torsi motor sebesar 0,038%, daya motor sebesar 0,0008%, dan kecepatan putar 

sebesar 0,025%. Dengan rata-rata nilai presentase MAPE yang kurang dari 10% tersebut menandakan 

kinerja motor induksi 3 fasa masih sangat baik. 

 

Kata kunci : Daya, Kecepatan Putar, Torsi, MAPE  

 

Abstract  

An organization or sector now needs to own a three-phase induction generator. The condition in 

which the factory was in operation forced the 3-phase scraper conveyor induction motor at PT Citra 

Sawit Lestari to continue to move the palm oil that is transported from the truck to the thresher. This 

process continues as long as the factory operates Under these conditions the load obtained by the 3-

phase scraper conveyor induction motor affects the condition and performance of the induction motor 

This research was conducted on a 3-phase scraper conveyor induction motor using a quantitative 

approach that allowed the company to find out the causes of the reduced performance of 3-phase 

induction motors and find out the actions that must be taken so that the performance of 3-phase 

induction motors remains optimal Based on this research, it was concluded that changes in load 

could affect the performance of a 3-phase induction motor and the MAPE value of motor torque was 

0.038%, motor power is 0.0008%, and rotational speed is 0.025%. With an average MAPE 

percentage value of less than 10%, this indicated that the performance of the 3-phase induction motor 

was still very good. 

  

Keywords: Power, Rotational, Speed, MAPE  
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1.    PENDAHULUAN   

Motor induksi banyak dan menjadi pilihan untuk digunakan dalam dunia industri karena 

memiliki efisiensi yang tinggi, perawatan yang mudah, harga relatif murah dan juga handal [1]. 

Dalam dunia perindustrian salah satu komponen yang sangat berperan dalam menunjang pekerjaan 

yakni motor listrik yang dapat difungsikan sebagai penggerak alat-alat berat, conveyor, dan lain 

sebagainya [2]. Dengan adanya motor listrik sebagai penggerak dalam dunia perindustrian dapat 

menimbulkan dampak yang sangat besar bagi industri itu sendiri sehingga proses produksi cepat dan 

mempermudah karyawan dalam bekerja [3]. 

Pada keadaan motor yang terus beroperasi ini juga menimbulkan beberapa permasalahan 

seperti yang umum terjadi adalah turunnnya kinerja motor serta kerusakan komponen-komponen 

pada motor induksi tersebut[4]. Hal ini tentunya mempengaruhi kecepatan dari motor induksi 

tersebut pada saat beban meningkat dan diperburuk oleh kurangnya menganalisa mendalam 

mengenai motor induksi, ketepatan sebagai upaya penghematan yang kurang, dan dari segi 

pemesinan yang kurang efisien [5]. 

Conveyor scraper Merupakan suatu sistem mekanik yang memiliki fungsi memindahkan 

barang dari satu tempat ke tempat lainnya [6]. PT. Citra Sawit Lestari merupakan suatu perusahaan 

yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di Bulungan, Kalimantan Utara. 

Dalam proses pengolahannya melibatkan motor induksi 3 fasa sebagai penggerak utama conveyor 

scraper untuk memindahkan kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen dan dibawa oleh truk dari 

lahan kebun kelapa sawit. Dalam kondisi tersebut bebean yang diperoleh motor induksi 3 fasa selalu 

berubah-ubah yang mana hal ini tergantung dari jumlah unit dumping sehingga mempengaruhi 

kondisi dan kinerja motor induksi tersebut [7]. 

Berdasarkan uraian di atas merupakan beberapa permasalahan umum yang terjadi dapat 

berdampak langsung pada motor induksi 3 fasa seperti kinerja motor induksi 3 fasa yang menurun 

dan diperlukannya tindakan dalam menjaga motor agar tetap stabil [8]. Perlu adanya kajian atau 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan diatas sehingga dapat menghasilkan solusi. Oleh 

karena itu, penelitian yang akan dilakukan pada motor induksi 3 fasa yang ada di PT. Citra Sawit 

Lestari bertujuan menganalisa pengaruh perubahan beban terhadap kinerja motor induksi 3 fasa dan 

upaya dalam menjaga kestabilannya dalam beroperasi. Diharapkan oleh adanya penelitan ini menjadi 

tumpuan untuk para pengelola industri dalam menjaga kinerja dari motor induksi agar tetap 

maksimal. Adanya penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya dan sebagai acuan 

untuk penelitian berikutnya yang dapat berupa pengembangan menggunakan metode yang sudah ada 

atau menggunakan metode baru. 

 

2.      MATERIAL DAN METODOLOGI  

2.1    Pengumpulan Data 

2.1.1. Torsi Motor 

Torsi motor induksi adalah kekuatan yang dapat menghasilkan rotasi sehingga dapat 

menyebabkan suatu objek untuk berputar. Torsi (torque) terdiri dari gaya yang bekerja pada jarak 

yang secara umum merupakan sebuah gaya yang dapat digunakan untuk mengerakkan suatu objek 

dengan jarak dan arah tertentu [9]. 

 

Tm = 
𝑃𝑚

𝜔𝑟
      (1) 
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Untuk memperoleh sebuah nilai kecepatan sudut (mekanik) rotor dapat menggunakan rumus 

berikut: 

𝜔r =
2𝜋𝑛𝑟

60
      (2) 

 

2.1.2. Daya Motor 

Daya adalah banyaknya perubahan energi terhadap waktu dengan besaran tegangan dan arus. 

Daya listrik dapat dibagi menjadi 3 yakni daya aktif (P), daya reaktif (Q), dan daya semu (S) [10]. 

Daya semu (S) sendiri merupakan hasil penjumlahan kuadrat dari komponen daya aktif (P) serta daya 

reaktif (Q) sehingga  dapat disebut dengan hubungan segitiga daya yang dalam bentuk vektor dapat 

digambarkan beserta dengan rumus sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Segitiga Daya 

 

P = √3 x V x I x Cos 𝜑      (3) 

 

2.1.3. Kecepatan Putar motor 

Berikut adalah cara kerja dari Motor induksi, listrik yang di supai ke stator  akan menghasilkan 

sebuah medan magnet yang kemudian medan magnet tersebut akan bergerak di sekitar rotor secara 

sinkron. Arus pada rotor akan menghasilkan medan magnet kedua, yang akan berusaha melawan 

medan magnet pada stator sehingga dapat menyebabkan rotor yang berputar. Akan tetapi, pada 

praktiknya motor tidak pernah bekerja pada kecepatan yang yang lebih sinkron namun pada lebih 

kepada "kecepatan dasar" yang lebih rendah [11]. Adapun perbedaan yang terjadi antara dua 

kecepatan tersebut umumnya disebabkan karena adanya slip yang akan mengalami peningkatan 

seiringdengan meningkatnya beban dan hanya terjadi pada motor induksi [12]. Untuk mengetahui 

slip dapat menggunakan persamaan berikut: 

 

  𝑠 =
𝑁𝑠−𝑁𝑟

𝑁𝑠
 x100%     (4) 

 

untuk mengetahui kecepatan putar motor digunakan persamaan berikut: 

 Nr = Ns x (1– S)      (5) 

2.1.4. Mean Absolute Percentage Error 

Mean absolute percentage error (MAPE) merupakan metode analisis statistik yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keakuratan data hasil perhitungan terhadap pengukuran [13].  
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Adapun rumus dari MAPE adalah sebagai berikut : 

 

MAPE = 
∑ |

𝑍𝑡−�̂�𝑡

𝑍𝑡
|𝑛

𝑖=1

𝑛
 x 100 %      (6) 

 

2.2    Flowchart Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Flowchart Penelitian 

 

3.    PEMBAHASAN 

3.1. Motor Induksi 3 Fasa Scraper Conveyor 

Pada Gambar 3 merupakan motor induksi 3 fasa yang digunakan sebagai penggerak utama 

scraper conveyor. Motor induksi 3 fasa terhubung langsung dengan gearbox dan hanya digunakan 

untuk menggerakkan satu conveyor scraper conveyor dengan head gear yang terletak diujung 

scraper conveyor. Setiap motor induksi memiliki spesifikasi yang dapat dilihat pada name plate yang 

biasanya terletak di bagian badan motor induksi 3 fasa. 

Berdasarkan name plate motor induksi dapat diketahui spesifikasi motor induksi 3 fasa 

penggerak chain scraper dengan frekuensi 50 Hz dapat beroprasi dengan tegangan awal srart 220 V 

sampai 242 V dan pada saat running 380 V sampai 420 V, arus 8,60 A, daya maksimum 2,2 kW, 

faktor daya (cos phi) 0,81, dan rpm 1400 r/min. sedangkan dengan frekuensi 60 Hz beroperasi dengan 

pada tegangan awal srart 254 V sampai 277 V dan pada saat running 440 V sampai 480 V, arus 7,20 

 Mulai  
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A, daya maksimum 2,2 kW, faktor daya (cos phi) 0,80, dan rpm 1720 r/min. Dalam pengoprasiannya, 

motor induksi yang ada di PT. Citra Sawit Lestari menggunakan Frekuensi 50 Hz. 

 

 

Gambar 3. Motor Induksi Fasa Scraper Conveyor  

 

Berdasarkan name plate terdapat index protection (IP) yang dimiliki motor induksi 3 fasa 

tersebut adalah 55 yang berarti memiliki ketahanan terhadap benda padat (debu) dan  ketahanan 

terhadap benda cair (jet water).  

3.2. Data Hasil Pengukuran 

Tabel 1. Data hasil pengukuran kinerja motor induksi 3 fasa scraper conveyor. 

 Torsi 

Motor 

(Nm) 

Daya 

 Motor 

(Watt) 

Kecepatan 

Putar Motor  

(rpm) 

Tegagan 

(V) 

Arus 

(A) 

Cos 𝜑 Beban 

(kg) 

Tanpa Beban 8,337 1.419 1.500 380 2,3 0,937 0 

Dengan 

Beban 

12,930 2.011 1.498 380 3,4 0,898 8.000 

 

Berdasarkan tabel 1 data hasil pengukuran tersebut merupakan data yang diambil dari daya 

elektrik yang mengalir pada rangkaian motor induksi 3 fasa yang ada di PT. Citra Sawit Lestari, 

sehingga adanya daya elektrik yang mengalir pada motor dapat  menghasilkan daya mekanik yang 

menghasilkan putaran yang digunakan sebagai penggerak conveyor. 

 

3.3. Data Hasil Perhitungan 

3.3.1 Torsi Motor 

Dengan Beban (8.000 kg) 

Tm   = 
𝑃𝑒

𝜔𝑟
 

        = 
𝑃𝑒

2𝜋𝑛𝑟

60

  

       = 
2.011

2 x 3,14 x 1.498

60

 

           = 
2.011

156
 

        = 12,891 Nm 
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3.3.2 Daya Motor 

Dengan Beban (8.000 kg) 

Pm    = √3 x V x I x Cos 𝜑 

= √3 x 380 x 3,4 x 0,898 

= 2.009 watt 

 

3.3.3 Slip 

Dengan Beban (8.000 kg) 

Slip   = 
𝑁𝑠−𝑁𝑟

𝑁𝑠
100% 

Slip   = 
1.500−1.498

1.400
x 100% 

          = 0,0013% 

 

3.3.4 Kecepatan Putar Motor 

Dengan Beban (8.000 kg) 

Nr = Ns x (1- S) 

     = 1.500 x (1-0,0013) 

     = 1.498,05 rpm 

 

Tabel 2. Data hasil perhitungan kinerja motor induksi 3 fasa scraper conveyor. 

 Torsi 

Motor 

(Nm) 

Daya 

Motor 

(Watt) 

Kecepatan 

Putar Motor 

(rpm) 

Slip 

(%) 

Beban 

(kg) 

Tanpa Beban 9,038 1.418 1.500 0 0 

Dengan Beban 12,891 2.009 1.498,05 0,0013 8.000 

 

3.4. Grafik Pengaruh Perubahan Beban Terhadap kinerja Motor Induksi 3 Fasa Scraper 

Conveyor 

3.4.1. Pengaruh Perubahan Beban Terhadap Torsi Motor 

 
Gambar 4. grafik hasil pengukuran dan perhitungan beban terhadap  torsi motor. 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 4 dapat diketahui bahwa semakin besar nilai beban maka torsi 

motor juga semakin besar hal ini dikarenakan untuk mengoperasikan motor dengan beban yang besar 

akan menimbulkan gaya rotasi yang besar juga.  
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3.4.2. Pengaruh Perubahan Beban Terhadap Daya Motor 

 

 
Gambar 5. grafik hasil pengukuran dan perhitungan beban terhadap  daya motor 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 5 dapat diketahui bahwa semakin besar nilai beban maka 

daya motor juga semakin besar hal ini dikarenakan pada saat motor menerima beban besar maka 

motor akan membutuhkan suplai arus yang besar juga.  

3.4.3. Pengaruh Perubahan Beban Terhadap Kecepatan Putar Motor 

 

 
Gambar 6. grafik hasil pengukuran dan perhitungan beban terhadap  kecepatan putar motor. 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 6 dapat diketahui bahwa semakin besar nilai beban maka 

kecepatan motor juga semakin kecil namun tidak jauh berbeda hal ini dikarenakan spesifikasi dan 

kinerja motor akan turun jika terdapat beban sehingga ;kecepatan putar motor menurun. 

3.5. Mean Absolute Percentage Error Data Hasil Perhitungan Terhadap Data Hasil 

Pengukuran 

3.5.1. Torsi Motor 

Tabel 3. Nilai hasil pengukuran dan perhitungan torsi motor 

t Zt Ẑ𝑡 

1 8,337 9,038 

2 12,930 12,891 
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MAPE = 
∑ |

𝑍𝑡−�̂�𝑡

𝑍𝑡
|𝑛

𝑖=1

𝑛
 x 100 %   

 = 
|((

𝑍1−�̂�1

𝑍1
)+(

𝑍2−�̂�2

𝑍2
))|

𝑛
 x 100% 

= 
|((

8,337−9,038

8,337
)+(

12,930−12,891

12,930
))|

2
 x 100% 

= 
|((−0,0840)+(0,0030))|

2
 x 100% 

= 
|−0,081|

2
 x 100% 

= 
−0,076

2
 x 100% 

= 0,0405% 

 

3.5.2. Daya Motor 

Tabel 4. Nilai hasil pengukuran dan perhitungan daya motor 

t Zt Ẑ𝑡 

1 1.419 1.418 

2 2.011 2.009 

 

MAPE = 
∑ |

𝑍𝑡−�̂�𝑡

𝑍𝑡
|𝑛

𝑖=1

𝑛
 x 100 %   

 = 
|((

𝑍1−�̂�1

𝑍1
)+(

𝑍2−�̂�2

𝑍2
))|

𝑛
 x 100% 

= 
|((

1419−1418

1419
)+(

2011−2009

2011
))|

2
 x 100% 

= 
|((0,0007)+(0,0009))|

2
 x 100% 

= 
|0,0016|

2
 x 100% 

= 
0,0016

2
 x 100% 

= 0,0008% 

 

3.5.3. Kecepatan Putar Motor 

Tabel 5. Nilai hasil pengukuran dan perhitungan kecepatan putar motor 

t Zt Ẑ𝑡 

1 1.500 1.500 

2 1.498 1.498,05 

 

MAPE = 
∑ |

𝑍𝑡−�̂�𝑡

𝑍𝑡
|𝑛

𝑖=1

𝑛
 x 100 %   

 = 
|((

𝑍1−�̂�1

𝑍1
)+(

𝑍2−�̂�2

𝑍2
))|

𝑛
 x 100% 

= 
|((

1500−1.500

1.500
)+(

1.498−1.498,05

1.498
))|

2
 x 100% 

= 
|((0)+(−0,05))|

2
 x 100% 
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= 
|−0,05|

2
 x 100% 

= 
0,05

2
 x 100% 

= 0,025% 

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 1 dan hasil perhitungan pada tabel 2  maka dengan 

menggunakan rumus MAPE diperoleh efisiensi kinerja dari motor induksi 3 Fasa scraper conveyor 

seperti pada tabel 6. 

Tabel 6. Nilai MAPE data hasil pengukuran terhadap data hasil perhitungan 

 Torsi Motor  Daya Motor Kecepatan Putar Motor  

MAPE (%) 0,0405 0,0008 0,025 

 

 

4.    KESIMPULAN  

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dan dianalisa, dapat diketahui bahwa perubahan beban 

dapat mempengaruhi kinerja motor induksi 3 fasa. Nilai beban yang bertambah menyebabkan nilai 

torsi motor dan daya motor yang mengalami peningkatan serta nilai kecepatan motor yang berkurang. 

Dengan menggunakan perhitungan MAPE dari data hasil perhitungan terhadap data hasil 

perhitungan maka diperoleh nilai torsi motor 0,0405%, daya motor 0,0008%, dan kecepatan  motor 

0,025%. Kinerja motor induksi 3 fasa berdasarkan pengukuran dapat berubah sesuai dengan kondisi 

dengan beban dan tanpa beban, sedangkan kinerja motor induksi 3 fasa jika dilihat berdasarkan 

perhitungan tidak jauh berbeda dan bekerja sesuai toleransi yang dapat dilihat pada name plate. 

Berdasarkan data hasil perhitungan terhadap data hasil pengukuran torsi motor, daya motor, dan 

kecepatan putar motor menunjukkan bahwa kinerja dari motor induksi 3 fasa scraper conveyor yang 

ada di PT. citra sawit lestari masih sangat baik dengan MAPE <10%. 
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